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Legenda

Caixa 4x4" de embutir
X|<> Caixa de passagem 250x250x100 a 0,30 do piso

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

SR

Condulete X - Tomada RJ45 - 2 médulos a 0,30m do piso

Cotovelo reto 90°

Curva horizontal 90°

PC

Ponto de consolidacao

Ponto de telecomunicagao no piso

Saida dupla para eletroduto
Saida horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada RJ45 - 2 moédulos a 0,30m do piso
Tomada RJ45 - 2 moédulos a 2,20m do piso
Tomada RJ45 a 2,20m do piso

NOTAS

1 - OS FIOS NAO DEVERAM TER EMENDAS AO LONGO DO SEU TRAJETO.

2 - PONTOS DE NUMERO 151 A 161, SAO PONTOS DE ESPERA PARA O CIRCUITO CFTV.

3 - O PONTO DE CONSOLIDAGAO N° 03, VAI ATENDER O PAVIMENTO 05, 06 E 07.

4 - ADISTANCIA DO PONTO DE CONSOLIDAGAO AO PONTO TERMINAL NAO DEVE EXCEDER 90 METROS.
5 - DEVERA SER DEIXADA UMA SOBRA DE 3 METROS EM CADA CIRCUITO NO PONTO DE CONSOLIDAGAO.

NOTAS GERAIS

1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA
PRESENTE EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCACAO A DISPOSICAO DE
TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUCAO. QUALQUER MODIFICACAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMACOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETARIO.

4.QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
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Legenda das indicagbes

Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 mddulo - alta

Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 mddulos - alta

Tomada de piso em caixa 17 x 17 x 7,9 - 2 mddulos - RJ45
Condulete X - Pontos de cabeamento - 1" RJ45 - 2 méddulos - baixa
Condulete X - Pontos de cabeamento - 1" RJ45 - 2 mddulos - média

APROVACOES: AREAS:
12038 m2
ESCALA: DATA: OBSERVACOES: PRANCHA:
DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO
IMPLICA POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI N°
DESENHO. 5988 DE REPRODUCAO PROIBIDA EM SEU TODO
EM PARTES SEM A EXPRESSA AUTORTZACAO
DO AUTOR.
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