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Quadro Existente
1    600 W

63 A

16

QD1 - Quadro de Distribuição R101
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Obs.:

     Na troca do disjuntor ou condutor deve respeitar a seletividade do circuito, que

     de acordo com a norma NBR-5410 deve obedecer a fórmula , Ib< In< Iz, sendo

     Ib corrente de projeto, In corrente nominal do disjuntor e Iz capacidade de corrente

     do condutor para instalação "B2", considerando o fator de reduçâo (número de cir-

     cuitos e temperatura acima de 35º).


