
SALA R102

Distribuição das Tomadas de Rede Lógica
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ENTRADA E SAÍDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO

DETALHE 1

ARRUELA SEXTAVADA

BUCHA SEXTAVADA

PERFILADO

ELETRODUTO

SAÍDA P/ ELETRODUTO

NOTA:

    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

Legenda

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 2 módulos no piso

Legenda de condutos

Lógica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Perfilado


