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1} Cabeceira retangular

CCurva 45 Longa para Esgoto Sanitario

Emenda retangular

AREA=495,00m?
Q Joelho 90- coluna

(I] Joelho 90- desce

V V V %] Juncéo simples

m (XOJungao simples- coluna

(O Luva de correr- coluna

400 mm x 150 mm

I Redug&o excéntrica- superior

400 mm x 150 mmCALHA 400 mm x 150 mm 400 mm x 150 mm 400 mm x 150 mm _CA

400 mm x 150 m@ALHA 400 mm x 150 mm 400 mm x 150 mm  CALHA 400 mm x 150 mm
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Lista de materiais - 3PisoTec-Cob. Principal
Pluvial
= == E > Calha metalica
A A Cabeceira retangular
400 mm x 150 mm 4 pg
Calha retangular
400 mm x 150 mm 82.12 m
Emenda Retangular
400x150mm 14 p¢
= PVC Esgoto
2150
A3 S / Curva 45 longa
ety /7 100 mm S p¢
ey Ny o150 _ 150 mm 3 p¢
\0150/ 5 =1% Joelho 45
150 mm 2 pg
% Joelho 90
100 mm 16 p¢
150 mm 2 p¢
Juncao simples
150 mm 3 p¢
150 mm - 100 mm 11 p¢
Luva de correr
150 mm 2 pc
Reducao excéntrica
150 mm - 100 mm S p¢
Tubo rigido c/ ponta lisa
Azio 100 mm - 4" 50.91m
150 mm - 6" 242.26 m
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FORMATO AO - INTERNO: 1049 x 821 mm.
EXTERNO: 1189 x 841 mm.




