ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO ADESIVA

AREA ADESIVA TRANSPARENTE ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO
p——— ABNT NBR—6150
- DIAMETRO ESPESSURA NOMINAL
AREA PARA IDENTIFICACAO PT-002 NOMINAL EXTERNO DA PAREDE
(TOTALMENTE PREENCHIDA) PT—003 mm. | POL . mm.
PT—004 25 | 3/4 25,9 2,3
32 1 33,0 2,7
40 11/4 42,0 2,9
ETIQUETAS PARA 50 [11/2 | 474 3.0
CABOS DE LOGICA 50 2 59.0 21
75 21/2 74,7 3,8
ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO = 2 22
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A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
£ INDICADA NA LSITA DE MATERIAIS DO PROJETO
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POLARIZAGAO DAS TOMADAS RJ—45
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INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONIA — PREDIO "C”

ESCALA 1:50

1* PAVIMENTO

ESCALA

PISO ACABADO TAMPA DE
LATAO FUNDIDO
- #f}' o
o o] lo o]
S =/ S 2/
TOMADA DE ENERGIA CAIXA EM LIGA DE CAIXA 4" x 4 ALTA COM DUAS

2P4T -

\J @
N\

ALUMINIO FUNDIDO TOMADAS DE LGGICA — RJ—45

DIM.: 10x10x6,5cm

15A - 250v

CORTE A-A

@ ® @
i @ <®
- o

"/

L A O A

A a1 e @ e q @I A
N PLANTA - EN
PONTOS DE ENERGIA E LOGICA NO PISO
SEM
SIMBOLOGIA
SIMBOLO DESCRlQAO
@ RACK PADRAO 19", PARA EQUIPAMENTOS ATIVOS E CENTRO DE FIAGAO.

5

PONTO DE COMUNICAGAO INSTALADO EM CONDULETE, COM DUAS TOMADAS, PADRAO
RJ—45, h=0,30m (LOGICA).

it

PONTO DE COMUNICAGAO INSTALADO EM CONDULETE, COM DUAS TOMADAS, PADRAO
RJ—45, h=0,30m (TELEFONE E LOGICA).

7N PONTO DE COMUNICAGAO INSTALADO NO PISO, COM UMA TOMADA PADRAO RJ-45,
= EM CAIXA DE ALUMINIO, DIM.: 10x10x6,5cm, COM TAMPA BASCULAVEL.
O CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA ANTE DERRAPANTE, INSTALADA NO PISO, NAO

INDICADA, DIM.: 20x20x10cm.

ELETRODUTO EM INSTALAGAO DE SOBREPOR NA PAREDE OU NO TETO.

ELETRODUTO EM INSTALAGAO DE EMBUTIR NO PISO.

ELETROCALHA LISA PARA CABOS DE COMUNICAGAO, GALVANIZADA, COM SEPTO
DIVISOR, COM TAMPA DE ENCAIXE, DIMENSOES CONFORME INDICADO EM PLANTA.

TUBULAGAO QUE SOBE OU DESCE.

\_

SAIDA P/ ELETRODUTO

ARRUELA SEXTAVADA
BUCHA SEXTAVADA

ELETRODUTS

.

PERFILADG

PORCA SEXTAVA
ARRUELA USQ

PERFH_AD@\

PINO

WMIPORCA LOSANGULAR
c/

A

DETALHE 1

NOTA:
A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES

£ INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROUJETO.

sem escala J

ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTO EM PERFILADO

Unifals

Universidade Federal de Alfenas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

ENDEREGO : GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 714, CENTRO

CAMPUS VARGINHA

LOCAL: VARGINHA/MG

ESCALA: INDICADA

ASSU

PREDIO SALAS DE AULA E LAB. DE INFORMATICA
1% PAVIMENTO LOGICA E TELEFONIA

NTO:
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