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Iluminação
  1568 W 1

    20 A

2.5

Motores  7000 W4

    25 A

4

Tomadas - Andar Superior - 110V
   800 W 2

    20 A

2.5

Motores  7000 W5

    25 A

4

Motores   7000 W 3

    25 A

4

QD2 (Oficina 2)

Potência Instalada (W)

R   7800

S   8568

T   7000

Total  23368

3#16(16)16 mm²

Conduto #150 x 50

 63 A
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Iluminação
  1568 W 1

    20 A

2.5

Motores  7000 W4

    25 A

4

Tomadas - Andar Superior - 110 V
   800 W 2

    20 A

2.5

Motores  7000 W5

    25 A

4

Motores   7000 W 3

    25 A

4

QD1 (Oficina 3)

Potência Instalada (W)

R   7800

S   7000

T   8568

Total  23368

3#16(16)16 mm²

Conduto #150 x 50

 63 A

Verde
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m
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Iluminação - Setor 3
   640 W 1

    20 A

2.5

Tomadas - Andar Terreo 110V  1400 W11

    20 A

2.5

Tomadas - Andar Terreo 110V   1800 W 2

    20 A

4

Tomadas - Andar Terreo 220V  2100 W12

    20 A

2.5

Tomadas - Andar Terreo - 220 V   1750 W 3

    20 A

2.5

Tomadas - Andar Terreo - 110V  1400 W13

    20 A

2.5

Chuveiro - Banheiro Masc   5000 W 4

    32 A

6

Tomadas - Andar Terreo 110V  1400 W14

    20 A

2.5

Chuveiro - Banheiro Masc   5000 W 5

    32 A

6

Tomadas - Andar Terreo 220V  1400 W15

    20 A

2.5

Chuveiro - Banheiro Masc   5000 W 6

    32 A

6

Tomadas - Andar Terreo 110V  1400 W16

    20 A

2.5

Chuveiro - Banheiro Fem   5000 W 7

    32 A

6

Tomadas - Andar Terreo 110V  1400 W17

    20 A

2.5

Chuveiro - Banheiro Fem   5000 W 8

    32 A

6

Iluminação - Setor 1
   896 W18

    20 A

2.5

Tomadas - Andar Terreo   1400 W 9

    25 A

4

Iluminação - Setor 2
   896 W19

    20 A

2.5

Tomadas - Andar Terreo 220V   2100 W 10

    20 A

2.5

QD4 (PAVIMENTO TERREO)

Potência Instalada (W)

R  14600

S  14571

T  15811

Total  44982

3#50(50)25 mm²

Conduto #150 x 50
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Iluminação
   976 W 1

    20 A

2.5

Motores  7000 W4

    25 A

4

Tomadas - Andar Superior - 110V
  1200 W 2

    20 A

2.5

Motores  7000 W5

    25 A

4

Motores   7000 W 3

    25 A

4

Iluminação - Andar Terreo
   576 W6

    20 A

2.5

QD3 (Oficina 1)

Potência Instalada (W)

R   7576

S   7976

T   8200

Total  23752

3#16(16)16 mm²

Conduto #150 x 50
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PAVIMENTO TERREO  44982 W
QD4

   125 A

50

Oficina 3 23368 W
QD1

    63 A

16

Oficina 1  23752 W QD3

    63 A

16

Pavimento Superior
 12806 WQD6

    63 A

16

Oficina 2  23368 W QD2

    63 A

16

QD5 (QUADRO GERAL)

Potência Instalada (W)

R  42476

S  42402

T  43398

Total 128276

3#120(120)70 mm²

Conduto

200 A

Verde

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
32

Iluminação (W)

200 350 5000

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação - Setor 3

F+N B1 127 V 20 790 640 T 640 1.00 1.00 6.2 2.5 24.0 20.0 2.87 2.95 Ok

t 2 79 64 T 64 1.00 3.1 2.5 24.0 Ok

u 4 158 128 T 128 1.00 1.2 2.5 24.0 Ok

v 4 158 128 T 128 1.00 2.5 2.5 24.0 Ok

w 2 79 64 T 64 1.00 4.4 2.5 24.0 Ok

x 2 79 64 T 64 1.00 5.0 2.5 24.0 Ok

y
2 79 64 T 64 1.00 5.6 2.5 24.0 Ok

z 2 79 64 T 64 1.00 6.2 2.5 24.0 Ok

aa 2 79 64 T 64 1.00 3.7 2.5 24.0 Ok

2 Tomadas - Andar Terreo 110V F+N+T B1 127 V 2 4 1800 1800 T 1800 1.00 0.70 14.2 4 42.0 20.0 1.40 1.48 Ok

3 Tomadas - Andar Terreo - 220 V F+F+T B1 220 V 5 1750 1750 S+T 875 875 1.00 0.70 8.0 2.5 24.0 20.0 0.91 0.99 Ok

4 Chuveiro - Banheiro Masc F+F+T B1 220 V 1 5556 5000 R+T 2500 2500 1.00 1.00 25.3 6 41.0 32.0 1.08 1.16 Ok

5 Chuveiro - Banheiro Masc F+F+T B1 220 V 1 5556 5000 R+S 2500 2500 1.00 1.00 25.3 6 41.0 32.0 1.00 1.08 Ok

6 Chuveiro - Banheiro Masc F+F+T B1 220 V 1 5556 5000 R+S 2500 2500 1.00 1.00 25.3 6 41.0 32.0 0.92 1.01 Ok

7 Chuveiro - Banheiro Fem F+F+T B1 220 V 1 5556 5000 R+S 2500 2500 1.00 1.00 25.3 6 41.0 32.0 0.85 0.93 Ok

8 Chuveiro - Banheiro Fem F+F+T B1 220 V 1 5556 5000 R+S 2500 2500 1.00 1.00 25.3 6 41.0 32.0 0.92 1.01 Ok

9 Tomadas - Andar Terreo F+N+T B1 127 V 4 1400 1400 R 1400 1.00 1.00 11.0 4 32.0 25.0 1.69 1.78 Ok

10 Tomadas - Andar Terreo 220V F+F+T B1 220 V 6 2100 2100 S+T 1050 1050 1.00 1.00 9.5 2.5 24.0 20.0 1.28 1.36 Ok

11 Tomadas - Andar Terreo 110V F+N+T B1 127 V 4 1400 1400 T 1400 1.00 1.00 11.0 2.5 24.0 20.0 2.97 3.05 Ok

12 Tomadas - Andar Terreo 220V F+F+T B1 220 V 6 2100 2100 S+T 1050 1050 1.00 1.00 9.5 2.5 24.0 20.0 1.53 1.61 Ok

13 Tomadas - Andar Terreo - 110V F+N+T B1 127 V 4 1400 1400 T 1400 1.00 1.00 11.0 2.5 24.0 20.0 2.82 2.91 Ok

14 Tomadas - Andar Terreo 110V F+N+T B1 127 V 4 1400 1400 T 1400 1.00 1.00 11.0 2.5 24.0 20.0 2.84 2.92 Ok

15 Tomadas - Andar Terreo 220V F+F+T B1 220 V 4 1400 1400 R+S 700 700 1.00 1.00 6.4 2.5 24.0 20.0 1.82 1.90 Ok

16 Tomadas - Andar Terreo 110V F+N+T B1 127 V 4 1400 1400 T 1400 1.00 1.00 11.0 2.5 24.0 20.0 3.52 3.61 Ok

17 Tomadas - Andar Terreo 110V F+N+T B1 127 V 4 1400 1400 T 1400 1.00 1.00 11.0 2.5 24.0 20.0 3.78 3.86 Ok

18
Iluminação - Setor 1

F+N B1 127 V 28 1106 896 T 896 1.00 0.70 8.7 2.5 24.0 20.0 1.19 1.27 Ok

ab 2 79 64 T 64 1.00 0.6 2.5 24.0 Ok

ac 2 79 64 T 64 1.00 1.2 2.5 24.0 Ok

ad 12 474 384 T 384 1.00 8.7 2.5 24.0 Ok

ae 8 316 256 T 256 1.00 5.0 2.5 24.0 Ok

af 2 79 64 T 64 0.70 2.5 2.5 24.0 Ok

ag 2 79 64 T 64 0.70 1.9 2.5 24.0 Ok

19
Iluminação - Setor 2

F+N B1 127 V 28 1106 896 S 896 1.00 1.00 8.7 2.5 24.0 20.0 2.30 2.38 Ok

ah 4 158 128 S 128 1.00 8.7 2.5 24.0 Ok

ai 4 158 128 S 128 1.00 7.5 2.5 24.0 Ok

aj
4 158 128 S 128 1.00 2.5 2.5 24.0 Ok

ak 4 158 128 S 128 1.00 1.2 2.5 24.0 Ok

al 4 158 128 S 128 1.00 3.7 2.5 24.0 Ok

am 4 158 128 S 128 1.00 5.0 2.5 24.0 Ok

an 2 79 64 S 64 1.00 6.2 2.5 24.0 Ok

ao 2 79 64 S 64 1.00 5.6 2.5 24.0 Ok

TOTAL 76 2 49 5 48330 44982 R+S+T 14600 14571 15811

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
32 400

Iluminação (W)

200 7000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação

F+N B1 127 V 18 1 1151 976 S 976 1.00 1.00 9.1 2.5 24.0 20.0 2.70 5.18 Erro 10

m 6 237 192 S 192 1.00 5.3 2.5 24.0 Ok

n 6 237 192 S 192 1.00 7.2 2.5 24.0 Ok

o 6 237 192 S 192 1.00 9.1 2.5 24.0 Ok

p 1 440 400 S 400 1.00 3.5 2.5 24.0 Ok

2 Tomadas - Andar Superior - 110V F+N+T B1 127 V 6 1200 1200 T 1200 1.00 1.00 9.4 2.5 24.0 20.0 1.26 3.74 Ok

3 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 1.00 18.4 4 28.0 25.0 0.55 3.03 Ok

4 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 1.00 18.4 4 28.0 25.0 0.73 3.21 Ok

5 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 1.00 18.4 4 28.0 25.0 0.98 3.46 Ok

6
Iluminação - Andar Terreo

F+N B1 127 V 18 711 576 R 576 1.00 1.00 5.6 2.5 24.0 20.0 1.33 3.82 Ok

q
6 237 192 R 192 1.00 1.9 2.5 24.0 Ok

r 6 237 192 R 192 1.00 3.7 2.5 24.0 Ok

s 6 237 192 R 192 1.00 5.6 2.5 24.0 Ok

TOTAL 36 1 6 3 24062 23752 R+S+T 7576 7976 8200

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
32 400

Iluminação (W)

200 7000

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação

F+N B1 127 V 24 2 1827 1568 S 1568 1.00 1.00 14.4 2.5 24.0 20.0 2.65 6.09 Erro 10

g
6 237 192 S 192 1.00 1.9 2.5 24.0 Ok

h 6 237 192 S 192 1.00 3.7 2.5 24.0 Ok

i 1 440 400 S 400 1.00 7.2 2.5 24.0 Ok

j 1 440 400 S 400 1.00 10.7 2.5 24.0 Ok

k 6 237 192 S 192 1.00 12.5 2.5 24.0 Ok

l 6 237 192 S 192 1.00 14.4 2.5 24.0 Ok

2
Tomadas - Andar Superior - 110V

F+N+T B1 127 V 4 800 800 R 800 1.00 1.00 6.3 2.5 24.0 20.0 0.77 4.21 Ok

3 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 1.00 18.4 4 28.0 25.0 0.51 3.96 Ok

4 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 1.00 18.4 4 28.0 25.0 0.80 4.24 Ok

5 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 1.00 18.4 4 28.0 25.0 1.09 4.53 Ok

TOTAL 24 2 4 3 23627 23368 R+S+T 7800 8568 7000

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
32 400

Iluminação (W)

200 7000

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação

F+N B1 127 V 24 2 1827 1568 T 1568 1.00 1.00 14.4 2.5 24.0 20.0 3.01 5.80 Erro 10

a 6 237 192 T 192 1.00 1.9 2.5 24.0 Ok

b 1 440 400 T 400 1.00 7.2 2.5 24.0 Ok

c 6 237 192 T 192 1.00 3.7 2.5 24.0 Ok

d 1 440 400 T 400 1.00 10.7 2.5 24.0 Ok

e 6 237 192 T 192 1.00 12.5 2.5 24.0 Ok

f 6 237 192 T 192 1.00 14.4 2.5 24.0 Ok

2
Tomadas - Andar Superior - 110 V

F+N+T B1 127 V 4 800 800 R 800 1.00 1.00 6.3 2.5 24.0 20.0 0.80 3.59 Ok

3 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 0.70 26.2 4 28.0 25.0 0.75 3.54 Ok

4 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 0.70 26.2 4 28.0 25.0 0.96 3.75 Ok

5 Motores 3F+N+T B1 220 / 127 V 1 7000 7000 R+S+T 2333 2333 2333 1.00 0.70 26.2 4 28.0 25.0 1.17 3.96 Ok

TOTAL 24 2 4 3 23627 23368 R+S+T 7800 7000 8568

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD4
PAVIMENTO TERREO 3F+N+T B1 220 / 127 V 48330 44982 R+S+T 14600 14571 15811 1.00 1.00 106.1 50 175.0 125.0 0.08 0.08 Ok

QD3
Oficina 1 3F+N+T B1 220 / 127 V 24062 23752 R+S+T 7576 7976 8200 1.00 1.00 44.3 16 88.0 63.0 2.48 2.48 Ok

QD2
Oficina 2 3F+N+T B1 220 / 127 V 23627 23368 R+S+T 7800 8568 7000 1.00 1.00 49.3 16 88.0 63.0 3.44 3.44 Ok

QD1
Oficina 3 3F+N+T B1 220 / 127 V 23627 23368 R+S+T 7800 7000 8568 1.00 1.00 49.3 16 68.0 63.0 2.79 2.79 Ok

QD6

Pavimento Superior
3F+N+T B1 220 / 127 V 13316 12806 R+S+T 4700 4287 3819 1.00 1.00 35.5 16 88.0 63.0 2.31 2.31 Ok

TOTAL 132962 128276 R+S+T 42476 42402 43398

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
12.00 100 12.00

8.55 50 4.28

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
27.78 70 19.44

TOTAL 35.72

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Motores 21.00 63 13.29

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 3.06 100 3.06

TOTAL 16.35

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Motores 21.00 63 13.29

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
2.63 100 2.63

TOTAL 15.92

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Motores 21.00 63 13.29

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
2.63 100 2.63

TOTAL 15.92

Quadro de Demanda (QD5)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Motores 63.00 43 27.28

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
12.00 100 12.00

30.18 50 15.09

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial)
27.78 70 19.44

TOTAL 73.82

Legenda

q

q

q

Interruptor paralelo - 3 teclas a 1,20m do piso

a Interruptor simples - 1 tecla a 1,20m do piso

m

m

Interruptor simples - 2 teclas a 1,20m do piso

aj

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Ponto de energia 3P+T a 1,20m do piso

Tomada uso geral - 2P+T 20 A a 1,2m do piso

Tomada uso geral 2P+T 20 A a 2,6m do piso

Tomada uso geral 2P+T 20 A a 0,3m do piso


