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| | | NOTAS: TECNICOS ESCALA
01-NAO E PERMITIDO USO DE EMENDA NO CABO DE MEDIA TENSAO RESPONSAVEL TECNICO PROJETO Sem Escala
| | | 02-OS TRANSFORMADORES DEVEM POSSUIR PRIMARIO EM "DELTA" E SECUNDARIO EM "ESTRELA" DEVENDO SER DYNL. JLpP
03-OS TRANSFORMADORES DEVERAO SER ENSAIADOS E DEVERAO SER ENTREGUES A CEMIG ,QUANDO DO PEDIDO DE LIGAGAO,2 VIAS DO LAUDO DOS ENSAIOS. DESENHO Cliente: UNIFAL (universidade federal de Alfenas) Mapa:
| | | 04- TODOS OS LAUDOS DEVERAO ATENDER AS NORMAS ABNT; VALORES DE PERDA EM VAZIO E CORRENTE DE EXCITACAO,PERDAS EM CARGA E TENSAO DE CURTO-CIRCUITO A 75C; Local da Obra: CAMPUS-2 Alfenas ’
TENSAO SUPORTAVEL NOMINAL A FREQUENCIA INDUSTRIAL; RIGIDEZ DIELETRICA DO LIQUIDO ISOLANTE (VALOR MINIMO DE 35KV/2.54mm); DADOS DE PLACA; NOME DO FABRICANTE; LEVANTAMENTO Descrigdo Servigos:
DATA | FEITO | VISTO | APROV. NUMERO DE SERIE ; POTENCIA NOMINAL,TENSAO NOMINAL PRIMARIA E SECUNDARIA E DATA DE FABRICAGAO. PROJETO DOS CUBICULOS DE TRANSFORMACKO . RAMAL DE LIGACKO num. projeto
5 05-PINTAR COM LETRAS DE FORMA NOS PAINEIS DOS TRANSFORMADORES PEDESTAIS , DIZERES DE ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAQ" E "USO OBRIGADORIO DE EPIs e EPCs". DATA: . ¢ ? ¢
opdpoy}Issp|) ALTERAGOGES José Ldacio Peloso Eng. Eletr. CREA :25155/D-MG 28/02/2011 E RAMAL DE DER|VAQZ\0 SUBTERRANEO EM MEDIA TENSAO Folha (nica




