
PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

PROJETO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA

REVISÃO:

PRÉDIO A - PLANTA BAIXA TÉRREO,
CORTE E FACHADA

PRANCHA:

ÁREAS:

NOTA 01 :
1- TODAS AS PORTAS DAS SALAS COM CAPACIDADE
ACIMA DE 50 PESSOAS E QUE DÃO ACESSO À CIRCULAÇÃO
DEVERÃO ABRIR NO SENTIDO DE TRÂNSITO DE SAÍDA.
2- RESERVA DE INCÊNDIO PARA O PRÉDIO A, DISPONÍVEL NO
RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO DO PRÉDIO D.
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Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

. Extintores de Incêndio
. Hidrantes

. Iluminação de Emergência
. Alarme de Incêndios

. Sinalização de Emergência
·

Edificação em Concreto
·

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar
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Indicação do sentido (esquerda ou direta)
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especialmente para ser fixado em colunas

Dimensões mínimas: L=1,5 H
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Dimensões mínimas: L=2,0 H

Indicação do sentido de fuga por escadas
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de incêndio
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interior

Usado para indicar a localização dos
equipamentos de combate a incêndio e
alarme, para evitar a sua obstrução

Na entrada principal da edificação.
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PERÍMETRO DA PLATIBANDA C/ RUFO EM CHAPA METÁLICA

TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA TIPO "SANDUICHE"
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EMAIL:

PRANCHA:

ESCALA:

PROJETISTA: DATA:

RESP. TÉCNICO: CREA: FONE:

03/18
INDICADAJOSE.ALVES@UNIFAL-MG.EDU.BR

JOSÉ MÁRIO BARBOSA ALVES A532525 (35) 3701-9170
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REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO    (PRÉDIO D)
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+ -

CBCB
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO LOCALIZADO
NA PLANTA DE LOCAÇÃO/SITUAÇÃO DO CAMPUS

 SEDE E DETALHADO NA PLANTA DE DETALHES
DO CAMPUS SEDE.

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
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OBS:
- OS DETALHES QUE NÃO ESTÃO REPRESENTADOS NO PRESENTE
PRÉDIO PODERÃO SER OBSERVADOS NA PRANCHA DOS
DETALHES EM GERAL. (PRANCHA DOS DETALHES EM GERAL A
SEREM OBSERVADAS - 01/19)
- A PLANTA DE LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PRESENTE PRÉDIO
PODE SER OBSERVADA NA PLANTA DE LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO
GERAL.

NOTA 2: Conforme IT 01 9ª edição - Anexo E - Item  E-4
Definição da área total para fins de projeção de medidas
de segurança; Sub-item E.4.7 Não serão computadas para
definição da área total, tampouco para definição e
implementação das medidas de segurança contra incêndio
e pânico, as seguintes áreas cobertas: Alíneas "a" a "h.
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FIGURA 1 - Detalhe de placa tipo M1  

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistema de Proteção Contra Incêndios:

Edificação em Alvenaria, Concreto Armado 
e Estrutura Metálica

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

- Sinalização de Emergência

- Hidrantes
- Extintores de Incêndio

- Iluminação de Emergência
- Alarme de Incêndio

- Acesso de Viaturas
- Saídas de Emergência

DETALHES DA PLACA M1

Fundo Verde

Tipo de letras: letras brancas,
em caixa alta
Fonte Univers 65 ou Helvetica Bold
Altura mínima das letras: 50mm
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