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PROJETO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO
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ISOMÉTRICO DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
PRÉDIO E
SEM ESCALA
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PLATAFORMA
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PRESSOSTATO COM
PRESSÃO DE TRABALHO
DE 0 A 6 BAR

MANÔMETRO DE AÇO INOX
PRESSÃO - 0 ATÉ 10 BAR

50

F°G° D
N 65mm - E

NTERRADA

F°G° D
N 65mm - A

ÉREA

F°G° DN 65mm - ENTERRADA

F°G° DN 65mm - AÉREA

RTI: 8.000 Litros

SEM ESCALA

PRÉDIO E

F°G° 65mm

mangueira Ø 40mm (2x15)

REDE HIDRANTES / ALARME DE INCÊNDIO

VAZÃO= 153,5 L/min
PRESSÃO= 30,62 mca
BOMBA DE INCÊNDIO 1 - ELÉTRICA PRINCIPAL 

Pot = 3,0 CV
Hman = 30,62 mca
Vazão = 9,21 m3/h

RTI (SUBTERRÂNEO)

QUADRO DE ÁREAS

TÉRREO 1.034,64 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 1.110,71 m²
51,52 m²

TERRENO 135.318,91 m²

CASA DE BOMBA/RTI 13,26 m²
CENTRAL GÁS 11,29 m²

CAIXA D'ÁGUA (NÃO COMPUT.)
SUB TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA 1.059,19 m²

DATA:

FEV/2023

AVENIDA CELINA FERREIRA OTTONI, 4000, PADRE VITOR, VARGINHA / MG

NOTA: HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL = Hi1
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NOTA:
Material do reservatório: concreto
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