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QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 1.586,36 m²

PAV. TÉRREO (EDIFÍCIO) 867,65 m²

1º PAVIMENTO/MEZANINOS

TERRENO 135.318,91 m²

 517,41 m²
CASA DE BOMBAS - RTI  34,98 m²

PAV. TÉRREO (ESTACIONAM.) 166,32 m²
TOTAL PAV. TÉRREO 1.033,97 m²

3.
65

Hi1-recalque
2.1/2"

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ BC

HIDRANTE SIMPLES

AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME 

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SÍMBOLOGIA
DE PROJETO

SIGNIFICADO

QUADRO DE LEGENDA   

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME 

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA D'ÁGUA

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE PÓ ABC

EXTINTOR PORTÁTIL, CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO ( CO2 )

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

PAINEL DE COMANDO E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

+ -
BATERIA DO SISTEMA DE ALARME

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

BOMBA DE INCÊNDIO

BARRA ANTIPÂNICO

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

+ -

CBCB
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO LOCALIZADO
NA PLANTA DE LOCAÇÃO/SITUAÇÃO DO CAMPUS

 SEDE E DETALHADO NA PLANTA DE DETALHES
DO CAMPUS SEDE.

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

VAZÃO= 268 L/min
PRESSÃO= 19,59 mca
BOMBA DE INCÊNDIO 1 - ELÉTRICA PRINCIPAL 

Pot = 2,0 CV
Hman = 19,59 mca
Vazão = 16,08 m3/h

Bh1 E Bh2
2CV R122

1"RG

2.1/2"RG
2.1/2"VR

2.1/2"RG 2.1/2"RG 2.1/2"RG

2.1/2"RG

2.1/2"
RG

RG
2.1/2"

E5
300/300

E12
1000/1000

TUBO SOBE

TUBO DESCE

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 1.586,36 m²

PAV. TÉRREO (EDIFÍCIO) 867,65 m²

1º PAVIMENTO/MEZANINOS

TERRENO 135.318,91 m²

 517,41 m²
CASA DE BOMBAS - RTI  34,98 m²

PAV. TÉRREO (ESTACIONAM.) 166,32 m²
TOTAL PAV. TÉRREO 1.033,97 m²

NOTA 1: TODAS AS PORTAS DAS SALAS COM CAPACIDADE
ACIMA DE 50 PESSOAS E QUE DÃO ACESSO À CIRCULAÇÃO
DEVERÃO ABRIR NO SENTIDO DE TRÂNSITO DE SAÍDA.

NOTA 2: Conforme IT 01 9ª edição - Item E.4.8 Serão
considerados locais livres de risco para segurança contra
incêndio e pânico e, portanto não será contabilizados para
definição da área total, tampouco para definição e
implementação de medidas de segurança, desde que não
utilizados como áreas de recepção de público e Item
E-4.9, Alíneas"a"; "b" e "b.1".

NOTA 3: Conforme IT 17 1ª edição - Anexo D "Casos de
isenção de sistemas de hidrantes e de mangotinhos.
Alínea "D.2".

OBS:
- OS DETALHES QUE NÃO ESTÃO REPRESENTADOS NO PRESENTE
PRÉDIO PODERÃO SER OBSERVADOS NA PRANCHA DOS
DETALHES EM GERAL. (PRANCHA DOS DETALHES EM GERAL A
SEREM OBSERVADAS - 01/19)
- A PLANTA DE LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PRESENTE PRÉDIO
PODE SER OBSERVADA NA PLANTA DE LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO
GERAL.
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Símbolo: Quadrado
Fundo: Vermelho

Pictograma:
Fotoluminescente
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Pictograma:
Fotoluminescente
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Indicação de uma saída de emergência a
ser afixada acima da porta, para indicar o
seu acesso

ABERTA DURANTE TODO
FUNCIONAMENTO

ESTA PORTA PERMANECE
CÓDIGOM7
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15
0

ESTA PORTA PERMANECE
ABERTA DURANTE TODO O

FUNCIONAMENTO

Nas entradas principais dos
estabelecimentos

Símbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma:
mensagem escrita
“Esta porta
permanece aberta
durante todo
funcionamento”

L/H

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

. Extintores de Incêndio
. Hidrantes

. Iluminação de Emergência
. Alarme de Incêndios

. Sinalização de Emergência
·

Edificação em Concreto
·

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA     

CONFORME NBR's:  13.434-1, 13.434-2 E 13.434-3
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Símbolo: Retangular
Fundo: Verde

Pictograma:
Fotoluminescente

Indicação do sentido (esquerda ou direta)
de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em colunas

Dimensões mínimas: L=1,5 H
Indicação do sentido (esquerda ou direta)
de uma saída de emergência,
especialmente para ser fixado em colunas

Dimensões mínimas: L=2,0 H

Indicação da saída de emergência
Mensagem "SAÍDA"
e pictograma:
fotoluminescente
com altura de letra
sempre ≥ 50 mm

Símbolo: Retangular

Fundo: Verde
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Fundo: Vermelho

Pictograma:
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ALARME SONORO

COMANDO MANUAL 
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(1,00x1,00m)

Fundo: Vermelha
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Pictograma:Borda
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(Largura=0,15m) 

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA  
EQUIPAMENTOS DE COMBATE

A INCÊNDIO 

(EXTINTORES E HIDRANTES)

Símbolo: Quadrado

Fundo: Cor contrastante

ou retangular

com a mensagem

Pictograma:
mensagem escrita
referente aos
sistemas de proteção
contra incêndio
existentes na
edificação

Indicação do local de instalação do
alarme de incêndio

Ponto de acionamento de alarme de
incêndio

Ponto de acionamento de bomba de
incêndio

Indicação de localização dos extintores
de incêndio

Indicação do abrigo da mangueira de
incêndio com ou sem hidrante no seu
interior

Usado para indicar a localização dos
equipamentos de combate a incêndio e
alarme, para evitar a sua obstrução

Na entrada principal da edificação.
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