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CAPTOR DE DESCIDA BASE PLANA
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NOTA: USAR POLIURETANO ( MON—S901 NA IMPERMEABILIZACAO DAS PERFURAGOES

CAPTOR DE DESCIDA  25c¢cm E CABO COBRE
FIXADOS EM ALVENARIA

DETALHE DE FIXAGAO DO SUPORTE GUIA GELCAM
NA TELHA ONDULADA

/%@..—--_ _L%—--—--— NOTA IMPORTANTE
R s=anizot.  _ NAO PERFURAR A COBERTURA EM HIPOTESE ALGUMA

SGGO3/C OU SGGO3/F

_ NAO ALTERAR O PROJETO E SUA ESPECIFICAGAO

_ APOS A MONTAGEM REALIZAR AS MEDIGOES DE RESISTENCIA
OHMICA UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE 04 PINOS
(YOKOGAWA, NILSON MOD. 400) EQUIPADOS COM FILTRO

DE ELIMINAGAO DE INTERFERENCIAS.

_ OS APARELHOS DE MEDIGAO DEVEM ESTAR COM LAUDO DE
AFERIGAO FEITO POR EMPRESAS CREDENCIADAS COPIAS ORIGINAL

_ DEVERA SER ELEBORADO O LAUDO TECNICO ASSINADO PELO
ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSAVEL COM O RECOLHIMENTO
DA GUIA DE ART JUNTO AO CREA.

TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A
FOGO H=250mm x 83/8” COM FIXAGAO
HORIZONTAL, SEM BANDEIRINHA TEL—044

/)

ARRUELA LISA EM AGO INOX
#M5 ABA LARGA TEL-5305

OU SIMILAR) TEL—5905 PARA
MELHORAR A VEDAGAO

REBITE TIPO POP EM ALUMINIO
83/16” x 30mm TEL—5336

PRESILHA EM LATAO PARA FIXAGAO
DIRETA DE CABOS, LARGURA 15mm
E FURO #5mm PARA CABOS DE
COBRE 35mmZA 50mm? TEL—744

CABO DE COBRE NU
50mm2TEL—5735

A DISTANCIA MAXIMA ENTRE
CADA FIXAGAO E DE 1 METRO

CONECTOR MINI—GAR EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE
1 CABO 35mm?A 50mm2E
VERGALHAO ATE 93/8"TEL—583

SOLDA EXOTERMICA
TIPO XSH 50.50

X\ CABO DE COBRE NU
35mm? REF.: TEL—5750

DETALHE DB SOLDA M CRUZAMENTO DOS
CABOS DA MALHA Db ATERRAMENTO

Detalhe 5
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NOTA:

DESNIVEIS ENCONTRADOS NA CABERTA
INTERLIGAR A MALHA DE DESCIDA

CABO DE COBRE NU

/#35mm2 TEL—5735

TUBO PVC 91" TEL—550T1

CAIXA DE INSPECAO PVC
/TIPO SUSPENSA TEL—541

ABRAGCADEIRA TIPO "D~
¢1” TEL—095

/

CONEXAO ENTRE DESCIDA APARENTE

Detalhe 10

Detalhe 11

Detalhe 12

MALHA GERAL DE
ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO
VER DETALHE
CABO DE COBRE NU

S0m m2 TEL—-5750

OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA
NAO PODE SER INSTALADO EM
PASSEIOS E AREAS DE TRAFEGO
DE PESSOAS OU VEICULOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
OUTROS MODELOS.

n
5
CAIXA DE INSPEGAO TIPO
SOLO EM PVC COM TAMPA DE\
FERRO FUNDIDO REF.: TEL—550
DIMENSAO: 10X10 cm , | | ,
CABO DE COBRE NU
50mm2REF.: TEL—5750 g
CONECTOR REFORGADO EM BRONZE \

N

PARA CONEXAO DE 2 CABOS A HASTE ﬂ
DE ATERRAMENTO REF.: TEL—580

8¢

CABO DE COBRE NU
50mnt REF.: TEL—5750

CAIXA EQUALIZACAO 18x14x6,5cm
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VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

NOTA: Utlizagcdo interna ou externa podendo embutir ou sobrepor.

CAIXA DE EQUALIZACAO DOS POTENCIAIS 18xT4cm EM PVC
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PROJETO DE SPDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS
ALFENAS

PROPRIETARIO: CNPJ: 17.879.859/0001-15

LOCAL: AVENIDA JOVINO FERNANDES SALES, S/N°- SANTA CLARA - ALFENAS / MG

REVISAO: | RO1 |26/10/2016

AREAS: TERREO 726,95 m?

1° PAVIMENTO 462,10 m?

TOTAL 1.189,05 m?
PRANCHA:

PREDIO | - DETALHES

PROPRIETARIO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL - MG

RESPONSAVEL
TECNICO: ANTONIO EDUARDO DA SILVA MELO - CREA/PE 053137
PROJETISTA: DATA CONTRATO: | PRANCHA:
AISLA RAYANA 0012013
EMAIL: FONE: ESCALA: 04/04
CONTATO@ADASPROJETOS.COM.BR | (81) 3265-6863 SEM ESCALA




